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ข้อ 5.3 มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงและระบบ 

ดับเพลิงอัตโนมัติ  
โรงพยาบาลปาย มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับห้อง Data Center โดยติดตั้งระบบดับเพลิง ภายในห้อง Data 

Center  แต่ยังไม่ครอบคลุมระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภยั พร้อมทั้งมีการ บ ารุงรักษาอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของ
การหยุดท างานของเครื่อง Server จากเหตไุม่พึง ประสงค์โดยมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มมีาตรฐาน  

มีการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 BL 

 

ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide fire extinguisher 
คุณสมบัติ 

- สารดับเพลิงเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่เป็นสื่อน าไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการฉีดใช้งาน 

- เหมาะส าหรับดับเพลิงประเภท B และ C ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย 
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 2ปอนด์ ถึง 50ปอนด์ (น้ าหนักจะมากกว่าถังชนิดอื่นๆ) 
- หลังการใช้งานสามารถเก็บน้ ายาส่วนที่เหลือไว้ใช้ได้อีก 

สถานที่ใช ้ 

- ห้อง DATA CENTER โรงพยาบาลปาย 

มีตู้ควบคุมไฟส าหรับแอร์เฉพาะในห้อง DATA CENTER 
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มีตู้ควบคุมไฟส าหรับไฟเฉพาะในห้อง DATA CENTER 

  
มีตู้ควบคุมไฟส าหรับระบบโทรศัพท์ภายในของโรงพยาบาล 

  
 

 


